
Hallo Mark,
 
Mijn advies is om TP een geboorde put van 90 m3 op te nemen.
Er is namelijk geen bluswater in de directe nabijheid - zie bijgevoegd plattegrond(je)
De blauwe stip is een OBK (brandkraan) op een waterleiding van 100 mm.
Die ligt te ver van de gebouwen en heeft te weinig opbrengst om een redelijk 
ontwikkelde brand te kunnen handelen.
 
Groet & vriendelijke groet,

Jan Willem Verkruijsse
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